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Poznań,15 lipca 2022

l.dz. 03436/PIM/07/22/DK/2018-164

Wykonawcy w postępowaniu

poprzez www.pim.poznan.pl

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO

BUDYNKU DWORCA AUTOBUSOWEGO „RATAJE” W POZNANIU” – nr ref.

PIM/06/22/ZP45/2018-164

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawy PZP),

Zamawiający informuje o pytaniach i wyjaśnieniach dot. treści Specyfikacji Warunków

Zamówienia (SWZ) otrzymanych / udzielonych w ww. postępowaniu (kontynuacja numeracji

z poprzednich Wyjaśnień):

6. Zgodnie z zapisami umowy Zamawiający przewiduje obciążenie Wykonawcy karami

umownymi, natomiast umowa nie uwzględnia żadnych kar umownym dla Zamawiającego.

Obecne zapisy w umowie wskazują na nierówne traktowanie Wykonawcy. Prosimy o

uwzględnienie zapisów w umowie m.in. Zamawiający zapłaci kary umowne Wykonawcy za:

nieterminowe przekazanie terenu budowy, za zwłokę w przystąpieniu do odbiorów, za

zwłokę w dokonaniu odbiorów, za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego itp

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów projektowanych postanowień

umownych (wzoru umowy).

7. Prosimy o potwierdzenie, iż okres gwarancji na zamontowane urządzenia i wbudowane

materiały przyjmuje się z zgodnie z gwarancją producenta lub okres 3 lat.

Wyjaśnienie:

Długość gwarancji jest zgodna z zapisami SWZ oraz projektowanych postanowień

umownych (wzoru umowy).

8. Prosimy o skrócenie terminu zatwierdzenia wzoru umowy o podwykonawstwo przez

Zamawiającego z 30 dni do 14 lub 7 dni (§ 10 ust 4. umowy). Skrócenie tego okresu

znacznie usprawni realizację i nie będzie powodowało utrudnień terminowych związanych z

pracą podwykonawców.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów projektowanych postanowień

umownych (wzoru umowy).

http://www.pim.poznan.pl
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Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w sytuacji spełnienia wymagań Zamawiającego

dot. podwykonawstwa zatwierdzanie wzorów umów o podwykonawstwo będzie

następowało bez nieuzasadnionych opóźnień.

9. Z uwagi na trudności z pozyskaniem wycen na kluczowe materiały oraz konieczność

zweryfikowania zakresu robót prosimy o wydłużenie terminu składania ofert. Ponadto z

uwagi na sezon urlopowy w wielu firmach otrzymywanie wycen trwa znaczeni dłużej niż

standardowo. Mając na uwadze chęć złożenia rzetelnej oferty prosimy o wydłużenie terminu

składania ofert o 7 dni.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wydłużył termin składania / otwarcia ofert do dnia 21 lipca b.r.

Odpowiedniej zmianie ulega również termin związania ofertą wskazywany w dokumentach

zamówienia – zmiana na dzień 19 sierpnia 2022 r. (należy uwzględnić w wadiach

składanych w formach niepieniężnych).

10. Proszę o doprecyzowanie zakresu prac w poz. 59 przedmiaru instalacji sanitarnych

tj. Kalkulacja indywidualna - Zestaw wodomierzowy z armaturą odcinającą i zwrotną? Jakie

materiały należy skalkulować w wycenie zestawu – brak informacji w PW? Prosimy

o uzupełnienie dokumentacji w tym zakresie.

Wyjaśnienie:

W wycenie zestawu wodomierzowego z armaturą odcinającą i zwrotną należy przyjąć

wodomierz dobrany do warunków pracy, tzn. temperatury wody, przeciętnej oraz

maksymalnej wartości strumienia objętości wody. Zestaw wodomierzowy z armaturą

odcinającą i zwrotną należy rozumieć jako: wodomierz, konsola (uchwyt domontażowy),

zawór antyskażeniowy typu EA, cztery zawory odcinające oraz filtr siatkowy.

Zgodnie z zapisami PW dokumentacji wewnętrznych instalacji sanitarnych pkt. 2.1:

„Obliczeniowy przepływ wody wg PN-92/B-01706 dla projektowanych przyborów

sanitarnych w budynku wyniesie łącznie qs = 1,22 dm3/s”

Zgodnie z pkt. 2.2: „Armatura i urządzenia wbudowane w instalację nie powinny wywoływać

uderzeń wodnych, powodujących chwilowy wzrost ciśnienia przekraczającego ciśnienie

próbne instalacji”.

11. W nawiązaniu do przeprowadzonej w dniu dzisiejszym wizji lokalnej przesyłam

następujące pytania:

 w związku z koniecznością demontażu instalacji elektrycznej w budynku dworca oraz

koniecznością zapewnienia zasilania oświetlenia wiat przystankowych proszę

o uzupełnienie kosztorysów o pozycje związane z przygotowaniem tymczasowej

rozdzielnicy zasilania oświetlenia oraz tablicy informacyjnej, ewentualne

przełożenie/przedłużenie okablowania.

Wyjaśnienie:
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Zgodnie z dokumentacją projektową (VII. INFORMACJA BIOZ pkt 1:

„Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji obiektu

Przed rozpoczęciem robót budowlanych wykonawcę zobowiązuje się do:

− wydzielenia i zabezpieczenia placu budowy i wyznaczenia stref niebezpiecznych;

− zapewnienia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej "mediami", oraz

odprowadzania lub utylizacji ścieków;

− zapewnienia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych;

− zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego;

− zapewnienia właściwej wentylacji;

− urządzenia składowisk materiałów i wyrobów”

Zamawiający informuje, że koszty te należy ponieść w ramach kosztów ogólnych.

 na wizji lokalnej uzyskaliśmy informacje o postawieniu i zasileniu w niezbędne media

kontenerów na potrzeby tymczasowej obsługi dworca. W dokumentacji brak informacji na

ten temat. Proszę o uszczegółowienie zakresu prac wraz z wskazaniem miejsca ustawienia

kontenerów. Proszę również o uzupełnienie kosztorysu w tym zakresie.

Wyjaśnienie:

W związku z powyższym Wykonawca na czas remontu zobowiązany jest zapewnić:

Osobne pomieszczenie dla Dyżurnych Ruchu MPK z oknem zamykane na klucz (w

pomieszczeniu znajdować się będą komputery i urządzenia łączności – poza zakresem

Wykonawcy), osobne pomieszczenie dla zapewnienia warunków socjalnych dla

prowadzących pojazdy. Do pomieszczeń należy doprowadzić energię elektryczną,

wyposażyć w ogrzewanie i oświetlenie oraz w gniazda prądowe. W pomieszczeniu

Dyżurnych Ruchu MPK energia elektryczna musi być w wystarczającej ilości i mocy do

podłączenia urządzeń elektronicznych, tj. dwa zestawy komputerowe składające się z

jednostki centralnej i monitora.

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia: kontenera podwójnego ( ok 24 m2 ) z

wydzielonymi pomieszczeniami dla Dyżurnych i prowadzących lub dwa pojedyncze ( 2x 12

m2 ) ustawione obok siebie. Kontenery muszą być wyposażone w okna. Pomieszczenie

dyżurnych, wyposaży MPK w meble i doprowadzi sieć informatyczną. Do pomieszczenia

socjalnego Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do przeniesienia części wyposażenia

jadalni z budynku dworca (stoły i krzesła). Wodę pitną dostarczy MPK montując dystrybutor

wody na butle 18 l – wykonawca zapewnić musi do dystrybutora osobne gniazdo zasilające.

Do kontenerów musi być zapewnione bezpieczne utwardzone i oświetlone dojście.

Kontenery w miarę możliwości należy ustawić w miejscu zapewniającym widok z okna na

plac Dworca. Obok kontenerów powinno być miejsce do ustawiania dwóch toalet

przenośnych również z utwardzonym dojściem.

Zamawiający informuje, że koszty te należy ponieść w ramach kosztów ogólnych.

 czy należy przyjąć wymianę okablowania istniejących kamer monitoringu wizyjnego?

Wyjaśnienie:
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Zamawiający informuje, że zgodnie z dokumentacją projektową nie przewiduje się wymiany

okablowania istniejących kamer monitoringu wizyjnego. System monitoringu jest

na gwarancji, w związku z powyższym montaż dodatkowych kamer należy uzgodnić

z gwarantem.

 proszę o doprecyzowanie jaki model łączników systemu KNX należy przyjąć

w wycenie.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że należy przyjąć podane niżej modele łączników systemu KNX:

- KNX1 80142170 punkt magistralny 2 krotny (programowalny 4 krotny) + klawisz 80960329

- KNX2 80040001punkt magistralny + 80144329 przycisk 4 krotny (programowalny 8x).

 proszę o doprecyzowanie jaki model panelu sterującego/tabletu systemu KNX należy

przyjąć w wycenie.

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że należy przyjąć dowolny model Tabletu zachowując minimalne

wymagania: min 7-8'', min 4GB RAM, Android min 4.0+, WiFi.

Z poważaniem

W zastępstwie

Dyrektora ds. wsparcia inwestycji

Otrzymują:

1. Wykonawcy w postępowaniu poprzez stronę internetową;
2. a/a

Sprawę prowadzi: Dawid Kozłowski, Koordynator ds. zamówień publicznych, tel: +48 512 955 392 , email:
dawid.kozlowski@pim.poznan.pl

Pismo sporządził/a: Dawid Kozłowski, Koordynator ds. zamówień publicznych, tel: +48 512 955 392 , email:
dawid.kozlowski@pim.poznan.pl
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